
Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск

Испытательный лабораторный центр
423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинскад, д. 18. Телефон, факс: 8(8555) 41-70-17 

ОКПО 13017686, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/165131001

Уникальный номер заииси об аккредитации УТВЕРЖДАЮ
в реестре аккредитованных лиц: Руководитеш>Азам. руководителя) ИЛ! I,
РОСС КЦ.0001.510857 (должШсть)
/[ата внесения сведений в реестр: 29.06.2015    1 .йи.ьмутдиноШ Э- И,

(подпись) (ФИО)
21.09.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 18996,18997, 18998,18999,19000,19001,19002
от 21.09.2021

Наименование пробы (образца)
1.вода из артезианской скважины №1 н.п. Карманы ООО «Агрофирма Кармалы»
2.вода из артезианской скважины №2 н.п. Кармалы ООО «Агрофирма Кармалы»
3.вода из артезианской скважины №3 н.п. Городище ООО «Агрофирма Кармалы»
4.вода из артезианской скважины №4 н.п. Свердловец ООО «Агрофирма Кармалы»
5.вода из артезианской скважины №5 н.п. Свердловец ООО «Агрофирма Кармалы»
6.вода из артезианской скважины № 6, н.п. Свердловец, ООО «Агрофирма Кармалы»
7.вода из артезианской скважины № 7, н.п. Ачи, ООО «Агрофирма Кармалы»

(описание, состояние)
Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция 
Дата изготовления 
Объем партии 
Помер партии
Тара, упаковка стеклянная бутылка 
Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и.т.д.), юридический адрес)
Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:
Код пробы (образца) бхр. 18996.21, бхр. 18997.21, бхр. 18998.21, бхр. 18999.21, бхр. 19000.21, 
бхр. 19001.21, бхр. 19002.21
Наименование и юридический адрес заказчика
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Кармалы» ИНН 1651073995, ОГРН
1151651000610, 423587, Республика Татарстан, Нижнекамский район, Кармалы, Набережная, д. 65
Основание для отбора Договор № 266 от 19.03.2021
Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль
Место отбора пробы (образца)
РТ.Нижнекамский район

(наименование, фактический адрес)

Район г. Нижнекамск
НД на метод отбора пробы (образца)
Количество (объем) пробы для испытаний 1-7 по 7,5 л.
Дата и время отбора пробы (образца) 17.09.2021 07:00 
Дата и время доставки пробы (образца) 17.09.2021 08:45 
Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 17.09.2021 21.09.2021 
Сотрудник, отобравший/принявший пробы Хасанова М.И.

(должность, ФИО)
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Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема иооб) 
от 17.09.2021   —
Условия доставки термосумка,пробы доставлены заказчиком

*

4 '

■ ■
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Результаты испытаний
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫ ТАНИЯ

№ н\н Определяемые показатели Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня
Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

Код II эобы:бхр.18996.21 вода из артезианской скважины №1 н.п. Кармалы ООО "Агрофирма Кармалы"

1 Общая минерализация 
(сухой остаток) 709,00 ± 70,90 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

2 Жесткость общая 7,00 ± 1,05 не более 7 Градус
жесткости ГОСТ 31954 (метод А)

3 рН /Водородный 
показатель 7,7 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы

рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121

4 Окисляемосгь
перманганатная 1,54 ±0,31 не более 5 мг/дм3 ПНДФ 14.2:4.154

5 Привкус /Вкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.2)

6 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы
ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)

7 Хлориды /(С1) 4,20 ± 0,63 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245 (п.2)
8 Нитраты (по N 03) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Д)
9 Цветность 8,0 ± 2,4 не более 20 град. ГОСТ 31868 (п.5)

10 Мутность /при длине 
волны 530 нм 0,930 ±0,186 не более 1,5 мг/дм1 ГОСТ Р 57164 (п.6)

11 Сульфаты /(804) 6,87 ± 1,37 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)|
12 Нитриты (по N02) менее 0,003 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Ь)|
13 Железо /(Ре, суммарно) менее 0,10 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (п.2)

14

Полифосфаты 
/Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион / 
(Р04)

менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309 (и.5)

15 Щелочность 1,35 ±0,20 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957 (п.5)

16
Фториды /Массовая 
концентрация фторидов / 
Фторид-ион / (Р)

менее 0,05 с не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

17 Аммиак (по азоту) /и 
ионы аммония суммарно

менее 0,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Л)

18 Кадмий /(Сс1, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870 (и.4)
19 Цинк /(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
20 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
21 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
22 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 не более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

23 Марганец /(Мп, 
суммарно)

менее 0,001 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

24
Массовая концентрация 
магния /Магний (М§, 
суммарно),

17,40 ±3,48 не более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

25
Кальций и его 
соединения /(С а )

0,5 ±0,1 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

26 Массовая концентрация 
калия /Калий (К)

менее 0,5 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167-00

27 Массовая концентрация 
натрия /Ыа, суммарно)

0,40 ± 0,08 не более 200 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

28
Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/

менее 0,001 не более 0,05 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

Кол пообы.'бхр. 18997.21 вода из артезианской скважины №2 н.п. Кармалы ООО "Агрофирма Кармалы"
29 Общая минерализация 728,00 ± 72,80 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164
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«к \
(сухой остаток)

30 Жесткость общая 8,60 ± 1,29 не более 7 Градус
жесткости ГОСТ 31954 (метод А)

31 рН /Водородный 
показатель 7,3 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы

рН
ПНДФ 14.1:2:3:4.121

32 Окисляемость
пермаиганатная 1,54 ±0,31 не более 5 мг/дм3 ГШДФ 14.2:4.154

33 Привкус /Вкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.2)

34 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)

35 Хлориды /(С1) 4,50 ±0,67 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245 (п.2)
36 Нитраты (по N03) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Д)
37 Цветность 6,0 ± 1,8 не более 20 град. ГОСТ 31868 (п.5)

38 Мутность /при длине 
полны 530 нм 1,40 ±0,28 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164 (п.6)

39 Сульфаты /(804) 6,88 ± 1,38 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)
40 Нитриты (но N02) менее 0,003 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод 1>)
41 Железо /(Ре, суммарно) менее 0,10 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (п.2)

42

Полифосфаты 
/ Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион / 
(Р04)

менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309 (п.5)

43 Щелочность 1,33 ±0,20 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957 (п.5)

44
Фториды /Массовая 
концентрация фторидов / 
Фторид-ион / (Р)

менее 0,05 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

45 Аммиак (но азо ту) /и 
ионы аммония суммарно менее 0,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод А)

46 Кадмий /(С(1, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870(н.4)
47 Цинк /(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
48 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
49 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
50 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 «е более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

51 Марганец /(Мп, 
суммарно) менее 0,001 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

52
Массовая концентрация 
магния /Магний (М§, 
суммарно),

17,60 ±3,52 не более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

53 Кальций и его 
соединения /(Са ) 0,70 ±0,14 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

54 Массовая концентрация 
калия /Калий (К) менее 0,5 мг/дм3 П Н Д Ф  14.1:2:4.167-00

55 Массовая концентрация 
натрия /№ , суммарно) 0,5 ±0,1 не более 200 мг/л П Н Д Ф  14.1:2:4.167-00

56 Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/ менее 0,001 не более 0,05 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

Код пробы:бхр. 18998.21 вода из артезианской скважины №3 н.п. Городище ООО "Агрофирма Кармалы"

57 Общая минерализация 
(сухой ос таток) 737,00 ± 73,70 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

58 Жесткость общая менее 0,10 не более 7 Градус
жесткости

ГОСТ 31954 (метод А):

59 рН /Водородный 
показатель 7,4 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы

рН
ПНДФ 14.1:2:3:4.121 |

60 Окисляемость
пермаиганатная менее 0,25 не более 5 мг/дм3 ПНДФ 14.2:4.154

61 Привкус /Вкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164
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(11.5.8.2)

62 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)

63 Хлориды /(С1) 4,70 ±0,71 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245 (п.2)
64 Нитраты (по N03) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Д)
65 Цветность 6,0 ± 1,8 не более 20 град. ГОСТ 31868 (п.5)

66 Мутность /при длине 
волны 530 нм менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164 (п.6)

67 Сульфаты /(804) 6,88 ± 1,38 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)
68 Нитриты (по N 02) менее 0,003 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Б)
69 Железо /(Ре, суммарно) менее 0,10 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (п.2)

70

Полифосфаты 
/Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион / 
(Р04)

менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3
1

ГОСТ 18309 (п.5)
|

71 Щелочность 1,35 ±0,20 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957(11.5) [

72
Фториды /Массовая 
концентрация фторидов / 
Фторид-ион / (Р)

менее 0,05 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

73 Аммиак (по азоту) /и 
ионы аммония суммарно менее 0,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод А)

74 Кадмий /(Сс1, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
75 Цинк /(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
76 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
77 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
78 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 не более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

79 Марганец /(Мп, 
суммарно) менее 0,001 не более 0,1 мг/дм3

|
ГОСТ 31870 (п.4)

80
Массовая концентрация 
магния /Магний (М§, 
суммарно),

17,5 ±3,5 не более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

81 Кальций и его 
соединения /(С а ) 0,80 ±0,16 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

82
Массовая концентрация 
калия /Калий (К) менее 0,5 С мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167-00

83 Массовая концентрация 
натрия ЛМа, суммарно) 0,60 ±0,12 не более 200 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

84 Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/ менее 0,001 не более 0,05 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

Код пробы:бхр. 18999.21 вода из артезианской скважины №4 н.п. Свердловец ООО "Агрофирма 
Кармалы"

85 Кадмий /(Сё, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
86 Цинк/(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
87 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
88 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
89 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 не более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

90 Марганец /(Мп, 
суммарно)

менее 0,001 не более 0 ,1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

91
Массовая концентрация 
магния /Магний (М§, 
суммарно),

17,30 ±3,46 не более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

92 Кальций и его 
соединения /(С а)

0,5 ±0,1 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

93
Массовая концентрация 
калия /Калий (К) менее 0,5 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167-00

94
Массовая концентрация 
натрия ЛЧа, суммарно)

0,5 ±0,1 не более 200 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00
I
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Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/
Общая минерализация 
(сухой остаток)_______

Жесткость общая

рН /Водородный 
показатель
Окисляемость
перманганатная

Привкус /Вкус

Запах при 20 °С

Хлориды /(С1)
Нитраты (по N03)
Цветность
Мутность /при длине 
волны 530 нм
Сульфаты /(804)
Нитриты (по N02)
Железо /(Ре, суммарно)
Полифосфаты 
/Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион / 
(Р04)_________________
Щелочность
Фториды /Массовая 
концентрация фторидов / 
Фторид-ион / (Р)_______
Аммиак (по азоту) /и 
ионы аммония суммарно

менее 0,001

742,00 ± 74,20

менее 0,10

7,5 ± 0,2

менее 0,25

0

4,60 ± 0,69
менее 0,1
менее 5

менее 0,58

6,79 ± 1,36
менее 0,003
менее 0,10

менее 0,01

1,37 ±0,21

менее 0,05

менее 0,10

не более 0,05

не более 1000

не более 7

в пределах 6-9

не более 5

не более 2

не более 2

не более 350
не более 45
не более 20

не более 1,5

не более 500
не более 3

не более 0,3

не более 3,5

не нормируется

не более 1,5

не более 2

мг/л

мг/дм3

Градус
жесткости
единицы

рн
мг/дм3

баллы

баллы

мг/дм
мг/дм
град.

мг/дм3

ГОСТ 31870 (п.4)

ГОСТ 18164

ГОСТ 31954 (метод А)

ПНДФ 14.1:2:3:4.12! :

ПНДФ 14.2:4.154

ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.2)
ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)
ГОСТ 4245 (п.2)
ГОСТ 33045 (метод Д)
ГОСТ 31868 (п.5)

мг/дм
м г /д м 3

мг/дм

мг/дм3

ммоль/дм:

мг/дм3

мг/дм3

ГОСТ Р 57164 (п.6)

ГОСТ 31940 (метод 3)
ГОСТ 33045 (метод Б)
ГОСТ 4011 (п.2)

'ОСТ 18309 (п.5)

ГОСТ 31957 (п.5)

ГОСТ 4386 (метод А)

ГОСТ 33045 (метод А)!

Код нробы:бхр. 19000.21 вода из артезианской скважины №5 н.п. Свердловец ООО "Агрофирма
к 'и П Л Л 9 Т 1 1 - | П

113 Общая минерализация 
(сухой остаток) 718,00 ±71,80 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

114 Жесткость общая менее 0,10 не более 7 Градус
жесткости ГОСТ 31954 (метод А)

115
рН /Водородный 
показатель 7,2 ±0,2 в пределах 6-9 единицы

РН
ПНДФ 14.1:2:3:4.121

116 Окисляемость
перманганатная менее 0,25 не более 5 мг/дм3 ПНДФ 14.2:4.154

117 Привкус /Вкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.2)

118 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)

119 Хлориды /(С1) 4,30 ± 0,64 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245 (п.2)
120 Нитраты (по N03) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Д)
121 Цветность менее 5 не более 20 град. ГОСТ 31868 (п.5)

122 Мутнос ть /при длине 
волны 530 нм менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164 (п.6)

123 Сульфаты /(804) 6,83 ± 1,37 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)
124 Нитриты (по N02) менее 0,003 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Б)
125 Железо /(Ре, суммарно) менее 0,10 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (п.2)

126
Полифосфаты 
/Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион /

менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309 (п.5)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ. 
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(Р04)
127 Щелочность 1,34 ±0,20 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957 (п.5)

128
Фториды /Массовая 
концентрация фторидов / 
Фторид-ион / (Р)

менее 0,05 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

129 Аммиак (по азоту) /и 
ионы аммония суммарно менее 0,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод А)

130 Кадмий /(Сс1, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
131 Цинк /(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
132 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
133 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
134 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 не более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

135 Марганец /(Мп, 
суммарно) менее 0,001 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

136
Массовая концентрация 
магния /Магний (М§, 
суммарно),

17,40 ±3,48 не более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

137 Кальций и его 
соединения /(С а ) 0,60 ±0,12 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

138 Массовая концентрация 
калия /Калий (К) менее 0,5 мг/дм3 ПР1Д Ф 14.1:2:4.167-00

139 Массовая концентрация 
натрия /Ыа, суммарно) 0,80 ±0,16 не более 200 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

140 Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/ менее 0,001 не более 0,05 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

Код пробы:бхр. 19001.21 вода из артезианской скважины № 6, п.п. Свердловец, ООО "Агрофирма 
Кармалы"

141 Общая минерализация 
(сухой остаток) 723,00 ± 72,30 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

142 Жесткость общая 11,20 ± 1,68 не более 7 Градус
жесткости ГОСТ 31954 (метод А)

143 рН /Водородный 
показатель 7,3 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы

рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121

144 Окисляемость
пермаиганатная

1,62 ±0,32
С

не более 5 мг/дм3 ПНДФ 14.2:4.154

145 Привкус/Вкус 1 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.2)

146 Запах при 20 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)

147 Хлориды /(С1) 4,70 ±0,71 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245 (п.2)
148 Нитраты (по N03) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Д)
149 Цветность 40 ± 12 не более 20 град. ГОСТ 31868 (п.5)

150 Мутность /при длине 
волны 530 нм 2,330 ±0,466 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164 (п.6)

151 Сульфаты /(804) 6,87 ± 1,37 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)
152 Нитриты (по N 02) менее 0,003 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Ь)
153 Железо /(Ре, суммарно) 0,69 ± 0,17 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (11 .2)

154

Полифосфаты 
/Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион / 
(Р04)

менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309 (п.5)

155 Щелочность 1,35 ±0,20 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957 (п.5)

156
Фториды /Массовая 
концентрация фторидов / 
Фторид-ион / (Р)

менее 0,05 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

157 Аммиак (по азоту) /и 
ионы аммония суммарно менее 0,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод А)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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158 Кадмий /(СМ, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
159 Цинк /(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
160 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
161 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
162 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 не более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

163 Марганец /(Мп, 
суммарно) менее 0,001 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

164
Массовая концентрация 
магния /Магний (М§, 
суммарно),

17,20 ±3,44 1}е более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

165 Кальций и его 
соединения /(С а) 0,40 ± 0,08 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

166 Массовая концентрация 
калия /Калий (К) менее 0,5 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167-00

167 Массовая концентрация 
натрия /Ыа, суммарно) 0,70 ±0,14 не более 200 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

168 Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/ менее 0,001 не более 0,05 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

Код пробькбхр. 19002.21 вода из артезианской скважины № 7, н.п. Ачи, ООО «Агрофирма Кармалы»

169 Общая минерализация 
(сухой остаток) 747,00 ± 74,70 не более 1000 мг/дм3 ГОСТ 18164

170 Жесткость общая менее 0,10 не более 7 Градус
жесткости ГОСТ 31954 (метод А)

171 рН /Водородный 
показатель 7,5 ± 0,2 в пределах 6-9 единицы

рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121

172 Окисляемость
псрманганатная 1,62 ±0,32 не более 5 мг/дм3 ПНДФ 14.2:4.154

173 Привкус /Вкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.2)

174 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164 
(п.5.8.1)

175 Хлориды /(С1) 4,50 ± 0,67 не более 350 мг/дм3 ГОСТ 4245 (и.2)
176 Нитраты (по N 0 3 ) менее 0,1 не более 45 мг/дм3 ГОС'Г 33045 (метод Д)
177 Цветность менее 5 с не более 20 град. ГОСТ 31868 (п.5)

178 Мугность /при длине 
волны 530 нм

менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ Р 57164 (п.6)

179 Сульфаты /(804) 6,81 ±1,36 не более 500 мг/дм3 ГОСТ 31940 (метод 3)
180 Нитриты (по N02) менее 0,003 не более 3 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод Б)
181 Железо /(Не, суммарно) менее 0,10 не более 0,3 мг/дм3 ГОСТ 4011 (п.2)

182

11олифосфаты 
/Фосфоросодержащие 
вещества / Фосфат-ион / 
(Р04)

менее 0,01 не более 3,5 мг/дм3 ГОСТ 18309 (п.5)

183 Щелочность 1,37 ±0,21 не нормируется ммоль/дм3 ГОСТ 31957 (п.5)

184
Фториды /Массовая 
концентрация ф торидов / 
Фторид-ион / (Р)

менее 0,05 не более 1,5 мг/дм3 ГОСТ 4386 (метод А)

185 Аммиак (по азоту) /и 
ионы аммония суммарно менее 0,10 не более 2 мг/дм3 ГОСТ 33045 (метод А)

186 Кадмий /(Сс1, суммарно) менее 0,0001 не более 0,001 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
187 Цинк /(2п) менее 0,001 не более 5 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
188 Мышьяк /(Аз, суммарно) менее 0,005 не более 0,05 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
189 Свинец /(РЬ, суммарно) менее 0,001 не более 0,03 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)
190 Медь /(Си, суммарно) менее 0,001 не более 1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

191 Марганец /(Мп, 
суммарно) менее 0,001 не более 0,1 мг/дм3 ГОСТ 31870 (п.4)

192 Массовая концентрация 17,30 ±3,46 не более 50 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

Настоящий протокол характеризует исклю чительно  исп ы тан н ы й  о бразец .

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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магния /Магний (М§, 
суммарно),

193 Кальций и его 
соединения /(Са ) 0,5 ±0,1 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167

194 Массовая концентрация 
калия /Калий (К) менее 0,5 мг/дм3 ПНДФ 14.1:2:4.167-00

195 Массовая концентрация 
натрия /Ыа, суммарно)

0,60 ±0,12 не более 200 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.167-00

196 Хром и его соединения 
/Хром (IV, общий)/ менее 0,001 нЬ более 0,05 мг/л ГОСТ 31870 (п.4)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
№  п\н Определяемые показатели Результаты

испытаний
Величина 

допустимого уровня
Единицы

измерения
НД на методы  

испытаний

КОД II эобькбхр. 18996.21 вода из артезианской скважины №1 н.п. Кармалы ООО "Агрофирма Кармалы"

1 'Г ермотол ерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 27 не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
Код п эобы:бхр. 18997.21 вода из артезианской скважины №2 н.п. Кармалы ООО "Агрофирма Кармалы"

4 Термотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

5 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

6 Общее микробное число 25 не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
КОД II эобькбхр. 18998.21 вода из артезианской скважины №3 н.п. Городище ООО "Агрофирма Кармалы"

7 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

8 Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 
см3 МУК 4.2.1018-01

9 Общее микробное число 19 не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
Код пробы:бхр. 18999.21 вода из артезианской скважины №4 н.п. Свердловец ООО "Агрофирма 
Карманы"

10 Т ермотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено с отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

11
Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

12 Общее микробное число 2 0 не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
Код пробы:бхр.19000.21 вода из артезианской скважины №5 н.п. Свердловец ООО "Агрофирма 
Кармалы"

13
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие

КОЕ/100 
см3

МУК 4.2.1018-01

14 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

15 Общее микробное число 2 2 не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
Код пробы:бхр. 19001.21 вода из артезианской скважины № 6, н.п. Свердловец, ООО "Агрофирма 
Кармалы"

16
Т ермотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 
см3

МУК 4.2.1018-01

17 Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 
см3

МУК 4.2.1018-01

18 Общее микробное число 23 не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
КОД II >обы:бхр. 19002.21 вода из артезианской скважины № 7, н.п. Ачи, ООО «Агрофирма Кармалы»

19 Гермотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено отсутствие КОЕ/100 

см3
МУК 4.2.1018-01

20
Общие колиформные 
бактерии

Не обнаружено отсутствие
КОЕ/100 

см3 МУК 4.2.1018-01

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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21 1 Общее микробное число _______ 31______  не более 50 КОЕ/см3 МУК 4.2.1018-01
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п\п Определяемые показатели Результаты
испытаний

Величина 
допустимого уровш

Единицы
измерения

НД на ме тоды 
испытаний

Код пробьпбхр. 18996.21 вода из артезианской скважины №1 н.п. Кармалы ООО "Агрофирма Кармалы"

1 Суммарная бета- 
активность 0,102 ±0,044

*

не более 1 Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

2 Суммарная альфа- 
активность 0,085 ±0,038 не более 0,2 Б к/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ПТ 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

Код пробькбхр. 18997.21 вода из артезианской скважины №2 н.п. Кармалы ООО "Агрофирма Кармалы"

3 Суммарная бета- 
активность 0,105 ±0,042

С

не более 1 Бк/л

Методика измерения | 
суммарной альфа- и ;
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 1 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Г осстандарта РФ 
10.06.97

4 Суммарная альфа- 
активность 0,099 ± 0,033 не более 0,2 Бк/л

Методика измерения ( 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ воспроизведен без разреш ения ИЛЦ. 
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Код пробы:бхр. 18998.21 вода из артезианской скважины №3 н.п. Городище ООО "Агрофирма Кармалы"

5 Суммарная бета- 
активность 0,102 ±0,039 не более 1 

*
Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений П1 
1ШИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

6 Суммарная альфа- 
активность 0,089 ±0,029 не более 0,2 Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

Код пробы:бхр. 18999.21 вода из артезианской скважины №4 н.п. Свердловец ООО "Агрофирма 
Кармалы"

7 Суммарная бета- 
активность 0,112 ±0,045

С

не более 1 Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

8 Суммарная альфа- 
активность 0,103 ±0,038 не более 0,2 Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

Код пробы:бхр. 19000.21 вода из артезианской скважины №5 н.п. Свердловец ООО "Агрофирма 
Кармалы"

9 Суммарная бета- 0,114 ±0,044 не более 1 Бк/л Методика измерения
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
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10

активность

Суммарная
активность

альфа- 0,087 ± 0,027 не более 0,2 Бк/л

суммарной альфа- 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ
10.06.97
Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

Код пробы:бхр. 19001.21 вода из артезианской скважины № 6, н.п. Свердловец, ООО "Агрофирма 
Кармалы"____________________________

Суммарная
активность

бета-
0,114 ±0,037 не более

С
Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Г осстандарта РФ 
10.06.97

12
Суммарная
активность

альфа- 0,100 ±0,033 не более 0,2 Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бста 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ

Код IIIюбы:бхр. 19002.21 вода из а
.................. |
ртезианской скважины № 7, н.п. Ачи, ООО «Агре>фирма Кармалы»

13 Суммарная бета- 
активность 0,100 ±0,032 не более 1 Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бега-активности 
водных проб с

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

протокол от 21.09.2021 №  18996, 18997, 18998, 18999, 19000, 19001, 19002 Стр. 12 из 13



14 Суммарная
активность

альфа-1
0,093 ± 0,027

1

не более 0,2

помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГП 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ
10.06.97

Бк/л

Методика измерения 
суммарной альфа- и 
бета-активности 
водных проб с 
помощью альфа-бета 
радиометра УМФ- 
2000. Утв. Нач. 
Центра метрологии 
ионизирующих 
излучений ГН 
ВНИИФТРИ 
Госстандарта РФ 
10.06.97

Мнение и интерпретация:*
Дополнительные сведения:*ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора образцов 
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

Ответственный за оформление объединенного протокола

Мухаметлинова М.И.___________
(ФИО) (подт^ь)

*- заполняется при необходим ости , раздел мож ет быть исключен

документовед
(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
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